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1. Wprowadzenie
Niniejszy Raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje wyrobu: Granulat z welny szklanej URSA
Granulat, produkcji URSA Polska Sp. z 0.0., ul. Armii Krajowej 12, 42-520 Dabrowa Goérnicza
zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1+A1:2010.
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RAPORT KLASYFIKACYJNY W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEN
ZGODNIE z PN-EN 13501-1+A1:2010
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Nazwa wyrobu: Granulat z welny szklanej URSA Granulat
Raport Klasyfikacyjny nr:  23/11

Wydanie numer: 01

Data wydania: 19.04.2011

Niniejszy Raport klasyfikacyjny ma trzy strony i moze by¢ stosowany lub powielany tylko w catosci.
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2. Szczegélowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

2.1 Informacje ogéine

Raport nr 23/11

Wyr6b: Granulat z welny szklanej URSA Granulat, jest okreslony jako welna szklana granulowana,
zgodnie z AT/2002-11-0227 Zmiana 07.2005 + Aneks Nr 1 z dnia 1 marca 2007 roku.

2.2 Opis wyrobu

Opis wyrobu: Granulat z welny szklanej URSA Granulat podano w Sprawozdaniach z badan
bedacych podstawg klasyfikaciji, wymienionych w 3.1.

3. Raporty i wyniki stanowigce podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty
Metoda 1 data badania
Nazwa laboratorium Nazwa Zleceniodawcey Raport nr Reguly 1 data okreslania
zakresu zastosowania
COBR PIB Pracownia PN-EN ISO 1182:2010
Badai Jakodciowych | U\ PolskaSp.zo.0o. | SUIM-UON ) 0411+ 140411y
COBR PIB Pracownia PN-EN ISO 1716:2010
Bada Jakosciowych | o/ PolskaSp.zo.o. | OVIIM-UOcsi |y 04 17 13 04.11)
COBR PIB Pracownia i PN-EN 15715:2009
Badan Jakosciowych ) (19.04.11)
3.2. Wyniki
Metoda badania 1 numer badania Parametr Liczba Wyniki
badan Parametr ciagly- Zgodnos¢
Wartos¢ srednia z parametrem
(m’)
1 2 3 4 5
AT (°C) 3,8 )
Pierwsza metoda badania o
PN-EN ISO 1182:2010 Am (%) > 3.7 )
te (s) 0 )
Druga metoda badania PCS (MJ/kg) 3 1,09 (-)
PN-EN ISO 1716:2010

(-) - nie dotyczy

4. Klasyfikacja i jej zakres zastosowania
4.1 Powolania klasyfikacji
Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010.
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-3- Raport nr 23/11
4.2 Klasyfikacja

Wyréb: Granulat z welny szklanej URSA Granulat w zakresie reakcji na ogien uzyskat klasyfikacje:
Al

Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyrdb uzyskal dodatkows klasyfikacje:

bez klasyfikacji

Ze wzgledu na wystepowanie ptongcych kropli / czgstek, wyrdb uzyskat dodatkowa klasyfikacje:
bez klasyfikacji

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla wyrobéw budowlanych, z wyjatkiem
posadzek i wyrobow liniowych do termicznej izolacji przewoddw, jest nastepujacy:

‘Wiasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Plongce krople
Al - s | - d | -

tj: Al

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien: Al

4.3 Zakres zastosowania:

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujacych parametrow okreslajagcych wyrdb:

Grubosc¢: dowolna,

Gestosc: dowolna,

Zawarto$¢ czesci organicznych: nie wigksza niz 2,20 kg/m’,

Skfad wyrobu: nie dopuszcza si¢ zmiany sktadu wyrobu.

Niniejsza klasyfikacja obowiazuje dla nastepujacych zastosowan koncowych:
- klasyfikacja dotyczy samego wyrobu tj. wprowadzanego na rynek.
S. Ograniczenia:
Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatg techniczng ani certyfikatem wyrobu.

Niniejszy dokument klasyfikacyjny jest wazny do 19.04.2013 o ile nie zmieni si¢ wyrob
1 obszar zastosowania.

PODPISAL: Adam Bielak SPRAWDZIL: mgr inz. Mariusz Spyra
Podpis osoby opracowujgcej klasyfikacje Podpis osolly aprobujgee] raport
Koniec Raportu nr 23/11 h
KIEROWINIE

Pracowni Badan Jakosciowych
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mgr inz.Grazyna Swoltek
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